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LBW.9052.4.2R.29.2023
Kod probki: P-LBW-/803/2/23

Sprawozdanie z badan Nr LBW/779/2/23

Wyniki badania:

Badania chemiczne
Parametry i wskazniki | Identyfikacja metody Jednostka StezZenie, wartos§¢ Dopuszczalne wartosci
wskaznika
Oznaczanie indeksu PN-EN ISO 8467:2001 mg /102 1,6* nie dotyczy
nadmanganianowego &
— utlenialnosé

*Podana wartos¢ dotyczy niecki basenowej. Réznica utlenialno$ci w wodzie w niecce basenowej, a jej zawartoscia w

wodzie doprowadzanej do ptywalni wynosi 1,1 mg /1 Oz (Dopuszczaine wartoci wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015,
(Dz.U.z 2015, poz.2016 ) tj. z dn. 10.05.2022 (Dz.U.z 2022 , poz.1230) w sprawie wymagari jakim powinna odpowiadaé woda na
ptywalniach wynosi 4 mg /1 Oz)

Badanie wykonal: mgr J. Siofek, mgr M. Lukasik

Badania bakteriologiczne

Wskaznik jakosci wody Identyfikacja metody Liczba j.t.k |Dopuszczalne wartoéci wg Rozp. Ministra
Zdrowia z dn. 9 listopada 2015. (Dz.U.z 2015,
poz.2016 ) tj. z dn. 10.05.2022 (Dz.U.z 2022 ,
poz.1230) w sprawie wymagari jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 0 0
w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014 -
12/A1:2017 A
Filtracja membranowa
Pseudomonas aeruginosa | PN-ENISO 16266:2009 0 0
w 100ml wody A

Filtracja membranowa

Badanie wykonak: mgr inz. E. Gadawska, inz. J. Ratusznik

j-t.k. — jednostek tworzacych kolonie;
A — metoda akredytowana;

Data sporzadzenia sprawozdania: 05.10.2023

Autoryzowal Zatwierdzil:
S i
Z UPOWAZNIENIA

mar Kierownika Oddziatu

. L.aboratoryjn
Otrzymuja: Kierowrli—lw =99
1. Zleceniodawca Laboratonum Zywnosci i Zywienia
2. a/a. '(f"

0
mgr Bozena Tometczak

Oswiadcza sig, Ze:

1.Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera 2 strony i moze byé powielane jedynie w caloei. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
Ostatnia strona jest jednoznacznie koficem sprawozdania.

2. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogci za etap pobierania probek.

3 Klient ma mozliwos¢ zlozenia skargi.
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LBW.9052.4.2R.29.2023 Busko-Zdréj, dnia 05.10.2023

Kod proébki: P-LBW-/803/2/23

Sprawozdanie z badan Nr LBW/779/2/23

— woda z brodzika
Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z 0.0., ul. Kielecka 9,

26-026 Morawica

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr LBW.9052.4.2R.29.2023 oraz protokét pobrania probek

Nr 373/2023 z dnia 02.10.2023

Pochodzenie wody: Plywalnia ,,Koral’’ ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica

Miejsce poboru probek: brodzik srodek

Data i godzina poboru prébek: 02.10.2023 godz.8*

Probkobiorca / dorgczyciel: Probki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS Busko-Zdrdj-
T. Goczdt

Dane dotyczace sposobu pobierania prébki(-ek): Informacje zaczerpnigte z protokotu nr 373/2023
(Pobieranie probek i postgpowanie z probkami przeprowadzono wedhug serii norm PN-EN ISO 5667-5:2017-
10+Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr 10/04/PO-03).

Proébki (-ke ) pobrano wg: harmonogramu poboru probek do umowy Nr LBW.9052.4.2R.29.2023
Cel badania: kontrola wewnetrzna

Dane z laboratorium

Stan probek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia prébek: Probki dostarczono w warunkach prawidlowych, temperatura
w termotorbie 6,1°C

Data i godzina przyjecia prébek: 02.10.2023 godz. 9%

Uzupelnienia, ograniczenia, odst¢pstwa: brak

Badanie rozpoczeto: 02.10.2023

Badanie zakonczono: 04.10.2023
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LBW.9052.4.2R.29.2023
Kod probki: P-LBW-/802/2/23

WERPELYN 52

Sprawozdanie z badai Nr LBW/778/2/23 dots (AL K0
Loapis ... AT
Wyniki badania: Xb@
Badania chemiczne
Parametry i wskazniki | Identyfikacja metody Jednostka Stezenie, warto$é Dopuszczalne wartosci
wskaZnika
Oznaczanie indeksu | PN-ENISO 8467:2001 |mg/l 02 1,2* nie dotyczy
nadmanganianowego A
— utlenialnoéé¢

*Podana warto$¢ dotyczy niecki basenowej. Réznica utlenialnoéci w wodzie w niecce basenowej, a jej zawartoscig w
wodzie doprowadzanej do ptywalni wynosi 0,69 mg /1 O2 (Dopuszczalne wartoéci wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada
2015. (Dz.U.z 2015, poz.2016 ) tj. z dn. 10.05.2022 (Dz.U.z 2022, poz.1230) w sprawie wymagari jakim powinna odpowiadaé woda na
ptywalniach wynosi 4 mg /1 Oz)

Badanie wykonal: mgr J. Siolek, mgr M. Eukasik

Badania bakteriologiczne

Wskaznik jakosci wody Identyfikacja metody Liczba j.t.k |Dopuszczalne wartoéci wg Rozp. Ministra
Zdrowia z dn. 9 listopada 2015. (Dz.U.z 2015,

poz.2016 ) tj. z dn. 10.05.2022 (Dz.U.z 2022,
poz.1230) w sprawie wymagar jakim powinna
odpowiadaé woda na ptywalniach

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 0 0
w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014 -
12/A1:2017 A
Filtracja membranowa
Pseudomonas aeruginosa | PN-ENISO 16266:2009 0 0
w 100ml wody A
Filtracja membranowa

Badanie wykonal: mgr inz. E. Gadawska, inz. J. Ratusznik

j-t.k. —jednostek tworzacych kolonie;
A — metoda akredytowana;

Data sporzadzenia sprawozdania: 05.10.2023

Autoryzowal: 2 UP éi\}t\m%gﬂgm A
Staypszy Agystent Kierownika Oddziatu
‘ Laboratoryjnego
mar a t.ukasik Kierownik
Otrzymujg: Laboratonum 2 i i Zywienia
1. Zleceniodawc
2. a/a. mgr Bozena %%etczak

Of$wiadcza sig, ze:

1.Niniejsze sprawozdanie z badait zawiera 2 strony i moze byé powielane jedynie w calosci. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
Ostatnia strona jest jednoznacznie koncem sprawozdania.

2. Wyniki badan odnosza si¢ wylgcznie do otrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania probek.

3 Klient ma mozliwoé¢ ztozenia skargi.
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LBW.9052.4.2R.29.2023 Busko-Zdrdj, dnia 05.10.2023

Kod prébki: P-LBW-/802/2/23

Sprawozdanie z badain Nr LBW/778/2/23

— woda z niecki basenowej
Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z 0.0, ul. Kielecka 9,

26-026 Morawica

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr LBW.9052.4.2R.29.2023 oraz protokét pobrania prébek

Nr 373/2023 z dnia 02.10.2023

Pochodzenie wody: Pltywalnia ,,Koral’” ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica

Miejsce poboru prébek: basen rekreacyjny srodek

Data i godzina poboru prébek: 02.10.2023 godz.8*

Probkobiorca / doreczyciel: Probki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS Busko-Zdroj-
T. Goczoét

Dane dotyczace sposobu pobierania probki(-ek): Informacje zaczerpnigte z protokotu nr 373/2023
(Pobieranie probek i postgpowanie z probkami przeprowadzono wedtug serii norm PN-EN ISO 5667-5:2017-
10+Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr 10/04/PO-03).

Prébki (-ke ) pobrano wg: harmonogramu poboru probek do umowy Nr LBW.9052.4.2R.29.2023
Cel badania: kontrola wewngtrzna

Dane z laboratorium

Stan prébek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia prébek: Probki dostarczono w warunkach prawidtowych, temperatura
w termotorbie 6,1°C

Data i godzina przyjecia prébek: 02.10.2023 godz. 9%

Uzupelnienia, ograniczenia, odstgpstwa: brak

Badanie rozpoczeto: 02.10.2023

Badanie zakonczono: 04.10.2023

-verte-
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LBW.9052.4.2R.29.2023
Kod probki: P-LBW-/801/2/23

Sprawozdanie z badan Nr LBW/777/2/23

Wyniki badania:

Badania bakteriologiczmne

Wskaznik jakosci wody Identyfikacja metody Liczba j.t.k | Dopuszczalne wartosci wg Rozp. Ministra
Zdrowia z dn. 9 listopada 2015. (Dz.U.z 2015,

poz.2016 ) tj. z dn. 10.05.2022 (Dz.U.z 2022,
poz.1230) w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiadaé woda na ptywalniach

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 0 0
w 100 ml w()dy PN-EN ISO 9308-1:2014 -
12/A1:2017 A
Filtracja membranowa
Pseudomonas aeruginosa | PN-ENISO 16266:2009 0 0
w 100ml wody A

Filtracja membranowa

Badanie wykonal: mgr inz. E. Gadawska, inz. J. Ratusznik

j-tk. — jednostek tworzacych kolonie;
A — metoda akredytowana;

Data sporzadzenia sprawozdania: 05.10.2023

Autoryzowal: Zatwierdzik:

Z UPOWAZNIENIA
Kierownika Qddziatu
Laboratoryjnego

Kierownik
Laboratonum Z i i Zywienia

mgr Bozena Tometczak

Otrzymujg:;
1. Zleceniodawca
2. a/a.

O$wiadcza sie, ze:

1.Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera 2 strony i moze by¢ powielane Jjedynie w catodci. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium,
Ostatnia strona jest jednoznacznie koficem sprawozdania.

2. Wyniki badaf odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za etap pobierania probek.

3 Klient ma mozliwos¢ zlozenia skargi.
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LBW.9052.4.2R.29.2023 Busko-Zdr6;, dnia 05.10.2023

Kod probki: P-LBW-/801/2/23

Sprawozdanie z badan Nr LBW/777/2/23

— woda z niecki basenowej
Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z 0.0., ul. Kielecka 9,

26-026 Morawica

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr LBW.9052.4.2R.29.2023 oraz protokét pobrania probek

Nr 373/2023 z dnia 02.10.2023

Pochodzenie wody: Plywalnia , Koral’’ ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica

Miejsce poboru prébek: basen sportowy Srodek

Data i godzina poboru prébek: 02.10.2023 godz.8*

Prébkobiorca / dorgczyciel: Probki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS Busko-Zdroj-
T. Goczot
Dane dotyczace sposobu pobierania probki(-ek): Informacje zaczerpnigte z protokotu nr 373/2023
(Pobieranie probek i postepowanie z probkami przeprowadzono wedtug serii norm PN-EN ISO 5667-5:2017-
10+Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr 10/04/PO-03).

Probki (-ke¢ ) pobrano wg: harmonogramu poboru prébek do umowy Nr LBW.9052.4.2R.29.2023
Cel badania: kontrola wewngtrzna

Dane z laboratorium

Stan probek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia prébek: Probki dostarczono w warunkach prawidtowych, temperatura
w termotorbie 6,1°C

Data i godzina przyjecia prébek: 02.10.2023 godz. 9%

Uzupelnienia, ograniczenia, odstepstwa: brak

Badanie rozpoczeto: 02.10.2023

Badanie zakonczono: 04.10.2023

-verte-
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LBW.9052.4.2R.29.2023
Kod proébki: P-LBW-/800/2/23

W Frf‘{:. Y
Sprawozdanie z badai Nr LBW/776/2/23 dsta U\l
pOQpis ... -
Wyniki badania: A%
Badania chemiczne
Parametry i wskazniki | - Identyfikacja metody Jednostka Stezenie, wartos§é Dopuszczalne wartosei
: wskaznika
Oznaczanie indeksu PN-EN ISO 8467:2001 mg Oz/1 ponizej 0,5 nie dotyczy
nadmanganianowego - A
utlenialno$é
Badanie wykonal: mgr J. Siotek, mgr M. Lukasik
A — metoda akredytowana;
Data sporzadzenia sprawozdania: 05.10.2023
Autoryzowal: _ Zatwierdzil:
Sfarszy Asystent Z UPOWAZNIENIA
Kierownika Oddziatu
manMaizeha tukasik Laboratoryjnego
Kierownik

Laboratonum 2ywnosci i Zywienia
!
mgr Bozen etczak

Otrzymuja:
1. Zleceniodawca
2. ala.

Oéwiadcza sie, ze:

L.Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera 2 strony i moze by¢ powielane jedynie w catodci. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
Ostatnia strona jest jednoznacznie koficem sprawozdania.

2. Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za etap pobierania probek.

3.Klient ma mozliwoes¢ zlozenia skargi.
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LBW.9052.4.2R.29.2023 Busko-Zdréj, dnia 05.10.2023

Kod prébki: P-LBW-/800/2/23

Sprawozdanie z badan Nr LBW/776/2/23

— woda doprowadzana do plywalni
Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z 0.0., ul. Kielecka 9,

26-026 Morawica

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr LBW.9052.4.2R.29.2023 oraz protokot pobrania probek

Nr 373/2023 z dnia 02.10.2023

Pochodzenie wody: Plywalnia ,,Koral>> ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica

Miejsce poboru prébek: woda doprowadzana do plywalni

Data i godzina poboru prébek: 02.10.2023 godz. 8%

Prébkobiorca / doreczyciel: Probki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS Busko-Zdroj-
T. Goczot

Dane dotyczace sposobu pobierania prébki(-ek): Informacje zaczerpnigte z protokotu nr 373/2023
(Pobieranie probek i postgpowanie z probkami przeprowadzono wedtug serii norm PN-EN ISO 5667-5:2017-
10+Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr 10/04/PO-03).

Probki (-ke ) pobrano wg: harmonogramu poboru probek do umowy Nr LBW.9052.4.2R.29.2023
Cel badania: kontrola wewngtrzna

Dane z laboratorium

Stan probek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia prébek: Probki dostarczono w warunkach prawidlowych, temperatura |
w termotorbie 6,1°C

Data i godzina przyjecia prébek: 02.10.2023 godz. 9%

Uzupelnienia, ograniczenia, odst¢pstwa: brak

Badanie rozpoczeto: 02.10.2023

Badanie zakonczono: 04.10.2023

-verte-



